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АННОТАЦИЯ
Описываются результаты шумовых измерений, проведенных в реакторе под 
давлением АЭС Рейнсберг при кипении воды в так называемой, диагностической 
кассете. При наступлении кипения постепенно образуется линейная зависимость 
Фазы от частоты между аксиально расположенными нейтронными детекторами, наб­
людаемая до сих пор только в кипящих реакторах. Теоретическая концепция гло­
бального и локального шумов дает полное объяснение явлений, притом глобаль­
ная составляющая существует и без кипения. Термопары не способны измерить 
расход при наступлении кипения.
t
ABSTRACT
Noise measurements were carried out in PWR type Nuclear Power Plant 
Rheinsberg, having a real boiling in one of the fuel (experimental) assemblies. 
Phase spectrum between axially placed neutron detectors became linear gradu­
ally, when real boiling had began. The effects observed earlier only in BWR 
are explanable via global and local noise theory. The global part exists even 
without boiling. Thermocouples were not able to follow the flow rate when the boiling occurred.
KIVONAT
A hütővizngk egy diagnosztikai kazettában való felforrásakor mért zajje­
lek kiértékelésének eredményeit mutatjuk be. A méréseket a Rheinsbergi nyomott­
vizes atomerőműben végeztük. Az axiálisan elhelyezett neutrondetektorok között 
a forrás kialakulásával fokozatosan megjelenik a fázis lineáris függése a 
frekvenciától, amelyet korábban csak forralóvizes reaktorokban találtak. A 
globális és lokális zajok koncepciója teljes magyarázatát adja a megfigyelt 
jelenségeknek. A globális rész a forrás nélkül is megmarad. A termoelemek a 
forrás kialakulásától kezdve már nem képesek követni a forgalom változását.
Введение
Влияние кипения на шумовые спектры обнаружилось 
сперва в кипящих реакторах /1,2/. Явление впервые было 
объяснено феноменологическим описанием выдвинуто 
Вахом и Кошай /3,4/ , которое рассматривало двойное влияние 
кипения : глобальное и локальное . Глобальное влияние дейтсвует 
на флуктуации нейтронного потока через флуктуацию реактивности , 
что в свою очередь может быть вызвана взвешенной суммой влияния 
отдельных пузырей. В то же время пузырьки, проходящие мимо нейтрон­
ных детекторов, будут возмущать измеренный нейтронный поток непос­
редственно, и тем самым вызывать появление локального эффекта. Эти 
предположения обсуждались уже в рамках различных теоретических мо­
делей /5,6/ и дали результаты, которые показали очень хорошее совпаде­
ние с измерениями, полученными в кипящих реакторах. Проведены также 
модельные исследования в которых источником возмущения служили воз­
душные пузырьки , пропущенные через исследовательские реакторы /7,8/.
В реакторах под давлением фазовый ход линейно зависящий от 
частоты между детекторами, стоящими друг над другом, характерный 
для локального явления , до сих пор еще не наблюдался. Некоторые 
измерения спектра были связаны с кипением в специальном эксперимен­
те, выполненном Бернардом и др. во Франции /9/ . Здесь к реактору
под давлением была дополнена специальная гидродинамически отделенная 
петля, содержащая-четыре кассеты ТВЭЛ-ов и кипение /до 20% объемного 
содержания / было достигнуто на этом экспериментальном участке.
В АЭС Рейнсберг уже четыре года тому назад начались экспери­
менты со специально оборудованными экспериментальными кассетами 
/ДК/ /10,11/. Одной особенностью этой кассеты является дроссель, 
который способствует уменьшению расхода теплоносителя через ДК. 
Настоящий отчет содержит некоторые результаты шумовых измерений, 
производимых на ДК-1-lp осенью 1983 г., при которых уменьшением 
количества расхода через ДК до 30%-ов от номинального достигалось нас­
тоящее кипение в верхней части ДК . Даются измеренные спектры 
и их интерпретации. Вся работа выполнена в рамках договора четырех­
стороннего сотрудничества между ГДР, ВНР, СССР и ЧССР.
2Описание измерения
Общее описание ДК и детали подсоединенной к ней измерительной 
системы можно найти в предыдущих отчетах /10,11/. На рис. 1 
приведено вертикальное сечение ДК, и отмечены датчики, использу­
емые в данной работе. Детекторы прямого заряда Е23, Е24, Е25 с 
родиевым эмиттером помещались друг над другом на верхней части ДК 
/на 1920 мм , на 2160 и на 2400 мм от дна активной зоны / в сухом 
канале в центре ДК~и /см. рис. 2./. Термопары Т14 и Т18 фиксирова­
лись на 1611 мм и на 2555 мм от дна активной зоны на ТВЭЛ №1. Сиг­
налы датчиков записывались на 14-канальный измерительный магнито­
фон /SE 7000/ .
Обработка данных производилась в ЦИФИ /Будапешт/ с помощью 
двух систем обработки, осуществленных на ЭВМ типа PDP-11/10
и с помощью анализатора /типа HP 3721 А/ . Система обработки 
FIGURA использует обычную процедуру быстрого преобразования Фурье 
/13/. При расчетах спектров всех^ да пользовались спектральным окошком 
/фильтром/ Хэннинга. Второй метод обработки основан на методе авто­
регрессивного анализа данных /14/ . Этот метод позволяет получить 
гладкие кривые без всяких добавочных фильтров , в то же время дает 
информацию о направленности эффектов.
В экспериментах были осуществлены следующие режимы расхода 
теплоносителя через ДК.
Таблица № 1.
№ эксперимента номер расход теплоностиеля
соотв. через ДК
__  протокола кг/сек %
RH 8316 V11D5 21 .45 100
RH 8315 V11D 4 10 .0 50
RH 8 314 V11D 3 8.0 40
RH 8312 V11D1 6.5 30
RH 8313 V11D2 6.0 27
3г
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Результаты измерения с д .п.з. и их краткое обсуждение
На рисунках 2.1-2.3 показаны автоспектральные плотности мощ­
ности /АСПМ/ измеренные д.п.з. в частотном диапазоне от 0.5 до 50 гц. 
Отчетливо видно, что АСПМ от д.п.з. Е25 претерпевает большие
изменения, когда расход через ДК постепенно снижается от Ю О  
до 30-и процентов. Это изменение происходит в диапазоне частот от 
3-х до 15-и -20-и гц. Магнитуда АСПМ. существенно возрастает в этом 
диапазоне частот, притом с уменьшением расхода возрастает магнитуда 
АСПМ. Хорошо видно, что при 50% появляется только маленькое изме­
нение до 10 гц , при 40% эффект уже простирается до 15-20 гц. 
стоит отметить, что даже при 30-ти процентах , расширение спектра 
не дойдет до 20-ти гц, это означает , что фильтр , использованный при 
записи /fj^- 20 гц/, не ограничивал существенно возможности выводов.
На АСПМ д.п.з. Е24 и Е23 /рис. 2.2-2.3/ расширение наступает 
позже и оно меньше чем у Е25 . При 40% расширения спектра нет 
/Е23/ или почти незаметно /Е24/ . При 30% АСПМ от Е24 расширяется 
в меньшей степени чем у Е25, а АСПМ от Е23 почти не меняется /появ­
ляется только маленькое изменение при 10 гц/.
Рассмотренные АСПМ /рис. 2.1-2.3/, изготовленные с помощью 
анализатора , носят только качественный характер . После ознакомле­
ния со спектрами , обработанными быстрым анализатором, дальнейшая 
обработка производилась уже стандартным способом. Чтобы получить 
лучшее расширение, на основе предыдущих результатов, был выбран час­
тотный диапазон 0.12-15 гц . На рис. 3.1.1-3.3.3 изображены АСПМ от д.п. 
при номинальных потоках 100%, 40% и 30%. Не будем повторять вышеска- 
занное , связанное с изменением хвоста спектра /от 3 до 15 гц/ в 
следствие изменения расхода. Стоит отметить однако, что из этих 
нормированных обработок видно, что низкочастотная часть также из­
меняется , Пик при 1.4 гц уменьшается в 8-10 раз при понижении рас­
хода от 100 до 30-ти процентов. На рис. 3.4-3.б показана другая груп­
пировка АСПМ. При различных расходах через ДК показаны автоспектры 
измеренные д.п.з - ами, стоящими друг над другом. Очевидно, что пока 
при 100% спектры почти совпадают, то при 30% верхний д.п.з. имеет 
наивнсокий хвост /от 3 до 15 гц/.
4Наблюдаемые явления в АСПМ очень хорошо объясняются широко 
распространенной концепцией в теории кипящих реакторов , о глобаль­
ном и локальном эффектах влияний проходящих пузырьков кипения.
Как уже говорилось в введении, согласно этой концепции, разработан­
ной Бахом и Коша^ом /3,4/ пузырьки проходящие через активную зону 
влияют на изменение реактивности всей активной зоны , вследствии 
чего в флуктуации нейтронного потока появляется составляющая, на­
ходящаяся в одной фазе по всей зоне. Диапазон частот этой состав­
ляющей ограничивается так называемым глобальным окошком /8/ , шири­
на которого 'f :
где V - скорость теплоносителя , Н - высота активной зоны.
В нашем случае f 3.5 Hz.
Локальный эффект пузырьков - это их непосредственное влияние 
на поток, измеряемый детектором мимо которого они проезжают. Этот 
эффект тоже имеет "окошко" , но ширина определяется уже длиной де­
тектора, значит гораздо шире, чем у глобального эффекта /8/
где d- длина активной части детектора . Еще более важно, что 
локальный эффект не находится в одной фазе по всей зоне, а по мере 
его распространения по оси z описывается комплексным множителем.
Фс ( -  Фе (uíkÖ) • é4- о7
где z - положение детектора относительно активной зоны.
В следствии этого ожидается, что при появлении локального эффекта 
фаза между детекторами , стоящими друг над другом, линейно зависит 
от частоты. Это и наблюдается между детекторами Е24 и Е25 при рас­
ходе 30 процентов /рис. 4.3/ . До 1.5 гц, где наблюдается глобаль­
ный эффект с высокой когерентностью, фаза равна нулю. Свыше двух 
герц локальный эффект уже станет сильнее, и от 4 гц наблюдается 
фазовый ход полностьх линейнозависящий от частоты. При расходе 100% 
такое явление не наблюдеется/рис. 4.1./. Фаза почти везде нулевая,
Бзначит локальный эффект не наблюдается . А при расходе 40% наблю­
дается некоторое отклонение фазы от нуля /рис. 4.2/ . Его можно обьяс 
нить сложением глобального и локального эффекта с различным весом 
/4,15/. Если сигнал первого детектора состоит из двух слагаемых :
(co, Z a)^ i-^(to)+
состоящего над первым
Сд ( 60, ZjJ s ijjL (w)v t I (cok z ») e C 10 u" 
и фаза между ними
тогда сигнал второго детектора
t
é-j5 =. c»c.t.c^ I/ • б \, Л-  с о  Z. 14 к Соъ СО t
где t — <3-~
I/ - V /. . w  N> -  ^  i-(_ С  1лЭ\ X к) é t  (  Ю  к Z  ^K~Kv.W|Z.c/-  у.* ( k— 7=— /■■-v;---  - отношениеЩ  • ly. с.со)/
показывающее вес локального эффекта по сравнению с глобальным.
Изображение фазового хода в зависимости от величины К:
Сравнивая с полученными кривыми можно ожидать следующие соотношения
при Ю0% К «0
при 40% К< 1
при 30% К > 1
6Следует подчеркнуть, что не смотря на то, что эта модель сущест­
вует уже десять лет. И отдельные элементы ее уже измерялись 
/К >> 1 в кипящих реакторах /16/, К<1 в одном из реакторов под 
давлением /15// , но совместно в одном эксперименте наблюдаются 
впервые .
Изменению когерентности можно дать также очень простую ин­
терпретацию . Как показано в экспериментах на исследовательском 
реакторе /7/, включением второго источника шума /в данном случае 
это кипение / в том же диапазоне частот бывшая высокая когерент­
ность снижается. Однако, это происходит только в том случае, если 
так называемые , интерференционные термы /8/ не существуют, т.е. 
когда источники глобального и локального шума не когерентны . Рас­
четы, произведенные с интерференционными составляющими /17/ пока­
зали, что вместо простой картины зависимости 'f’ от К , изобра­
женной выше, получается очень сложная кривая из трех синусоидаль­
ных составляющих. Конечно решить вопрос о том, что мы имеем на 
практике , из рис. 4.1-4.6 трудно из-за больших флуктуаций . Но 
с помощью авторегрессивного анализа можно получить гладкие фазо­
вые кривые /рис. 5.1-5.6/ , которые показывают , что простое соот­
ношение работает, значит не необходимости учитывать интерференци­
онные термы.
Наконец, рассмотрим результаты, полученные из измерений 
термопарами. На рис. 6.1-6.6 изображены АСПМ от термопар Т14 и Т18 
измеренные при 30%, 40% и 100% расхода теплоносителя через ДК, в 
диапазоне частот от 0.04 до 5 гц. Диапазон был выбран на основе 
более ранних экспериментов /1-2/ . Опубликованные здесь спектры 
являются очень сходными с более ранними измерениями /12/ . Конечно, 
следует обратить внимание на расположение термопар в зоне и срав­
нить те, которые стоят на одной высоте , например АСПМ от Т14 
хорошо сравнивается с АСПМ от Т09 /12/.
Всегда было ясно, что фаза между термопарами измеряющими 
распространение температурных флуктуаций в теплоносителе , будет 
показывать линейную зависимость от частоты . Это и доказывалось 
в ранних рейнсбергских измерениях /12/. Притом скорости, рассчитан­
ные из линейной зависимости показали, что они следуют за изменением 
расхода через ДК . Однако, уже в /12/ отмечалось , что при умень­
шении расхода до 40% отмечается отклонение от этого
7закона при двух термопарах Т01 и Т02 . В настоящем измерении 
фаза между термопарами Т14 и Т18 была линейной /рис. 7.1-7.3/. 
Однако скорости^рассчитанные из линейной зависимости не следуют 
за изменением расхода.
Таблица № 2  : Д  z = 944 мм
Расход Время запаздывания Скорость
/сек/ V- ^  [*г]
100% 0.3647 + 0.0091 2.588 + 0.06 4
40% 0.838 + 0.021 1.126 + 0 .028
30% 0.785 + 0.020 1.203 + 0.030
Из таблицы видно, что когда расход уменьшается от 100 до 40 про­
центов, скорость теплоносителя тоже уменьшается от 2.6 до 1.1 
м/сек . Отношения :
—^ 2- = 2.5 ■ —  = 2.3
40 ^ 0
уже показывают некоторое отклонение . Но уменьшая расход 
еще дальше до 30%-ов, расчитанная скорсть вовсе не уменьшается, 
а даже чуть увеличивается . Отношения
—  = 1.33 = 0.94
30
еще лучше подчеркивают это. Единственным объяснением остается лишь, 
что при наступлении кипения термопары перестают - чувствовать рас­
ход теплоносителя. Можно также выдвинуть идею о том, что увели­
чение скорости при уменьшении расхода до 30%-ов связано с более 
быстрым перемещением пузырьков в теплоносителе, тем самым связывать 
линейный ход при кипении ,уже с пузырьками • Этот результат 
сходен с теоретическими рассуждениями /16/.
8Выводы
Известные до сих пор только в кипящих реакторах явления 
наблюдались нами в реакторе под давлением , уменьшая расход 
теплоносителя в одной из кассет до такой степени когда уже 
наступает реальное кипение . Результаты вполне сходны с наб­
людаемыми в кипящих реакторах, и применяемые теоретические 
концепции глобального и локального эффекта могуть дать качест­
венное объяснение в этом случае . Стоит однако обратить внима­
ние на тот факт, что глобальный эффект имеет место и без 
кипения. Все детали фазового хода между д.п.з. можно объяснить 
простым сложением глобального и локального эффектов без интер­
ференционных членов.
Фазовый ход линейно зависящий от частоты между термопа­
рами, стоящими друг над другом , наблюдалась в измерениях при 
течениях без кипения, а также при кипении. Скорость, вычислен­
ная из этой линейной зависимости, изменяется прямо пропорцио-
Xнально изменению количества потока охладителя в течениях без 
кипения. Однако, при наступлении кипения это не так. Одним 
из возможных объяснений является предположение о том, что 
термопары чувствуют здесь пузырьки, поднимающиеся быстрее 
чем сам охладитель.
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Рис. 1. Расположение термопар и д.п.з. в ДК-1-lp /вертикальное сечение/
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Рис- 3.1.1. АСПМ д.п.з. Е23 при 100% расхода
Я402А









АСПМ д.п.э. Е23 при 30% расхода
жоол
Ри с . 3.2.1 АСПМ д.п.э. Е24 при 100% расхода
Ж02A














Рис. 3.3.1. АСПМ Д.п.э. Е25 при 100% расхода
Я402Е
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Ри с 3.3.2 АСПМ д.п.з. Е25 при 40% расхода
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-JHC Когерентность и Фаза между д.п.з. Е24 и Е2:
гои 100% оасхода
RACED






Рис. 4.3. Когерентность и фаза между д.п.з. Е24 и Е25
при 30% расхода
3400A
Рис. 4.4. Когерентность и фаза между д.п.з. Е23 и Е24
при 100% расхода
Я402А
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I
Рис 4.5. Когерентность и фаза между д.п.з. Е23 и Е24
при 40% расхода















OFDCRH  ^ 0ГП Е2Ж 51.Э  О , RH-01. NO WAG.
Ln
Рис. 5.1. Фаза рассчитанная применением авторегрессивного











CRDDW4, DeT(E23-E2U3 D., ЯЯ-83 . NO DMG.
Ln
Р и с . 5.2. Фаза рассчитанная применением авторегрессивного
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Рис. 5.3. Фаза рассчитанная применением авторегрессивного

















Рис. 5.4. ©аза рассчитанная применением авторегрессивного
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Рис. 5.5. Фаза рассчитанная применением авторегрессивного









Рис. 5.6. Фаза рассчитанная применением авторегрессивного














Рис 6.2 ДСПМ термопара Т14 при 40% расхода







Рис 6.4 АСПМ термопара Т18 при 100% расхода
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Рис. 7.1 Когерентность и фаза между термопарами 










Рис. 7.2. Когерентность и фаза между термопарами 





Рис. 7.3. Когерентность и фаза мужду термопарами 
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